
 
  
 

LICITACIÓN PROINGED 03/2025  

Contratación de Bienes y Servicios Proyecto:  
PROYECTO 

“Construcción y Puesta en Marcha de Parques Solares Fotovoltaicos” 

 
CIRCULAR N° 2 

14 de Agosto de 2025. 

 
REFERENCIA: Consultas 
 

 
 
CONSULTAS 
 
CONSULTA N°1: Se puede presentar una garantía de caución de mantenimiento de oferta 
por renglón o es necesario presentar una por el total. 
Por ejemplo, si cotizamos 3 renglones ¿Se puede presentar una caución por renglón? ¿O 
debemos presentar una sola caución por el total? 

RTA PROINGED: 

De conformidad con lo indicado en el ARTÍCULO 8° del Pliego de la contratación que señala 

que: “Se acompañará una póliza de Seguro de Caución por Mantenimiento de la Oferta, por 

el 5% del monto total de la Oferta (I.V.A. incluido), la cual será reintegrada al momento de la 

firma de la Carta Oferta respectiva. La póliza deberá reunir los requisitos previstos en el 

artículo 15° del presente”. 

En relación a ello y tal como se indica en el citado artículo 15°, dicha Póliza de Seguro de 

Caución será extendida a favor del FIDEICOMISO FITBA y deberá contener la leyenda 

“Fideicomiso FITBA, CUIT 30-71173625-1 ” con el domicilio respectivo del Fideicomiso 

FITBA en “Carlos Pellegrini N° 91 piso 8 C.A.B.A. ” 

Es por ello que el “Sobre N° 2” de la oferta será acompañada por la constitución de una 

garantía a favor del FIDEICOMISO FITBA igual al valor que resulte del 5% del monto total 
de la Oferta (I.V.A. incluido), considerando la totalidad de los renglones ofertados. 



 
 

CONSULTA N°2: En el punto 3.1.2 del ANEXO dice: “En caso de que el Medidor SMEC 

tenga integrado el registrador de variables eléctricas solicitado en el párrafo anterior, no 

será necesaria la instalación de este último”. Pero en el punto 3.2.10.3. del ANEXO II se 

especifica la instalación de un equipo analizador de red modelo CVM B150. Confirmar cuál 

sería la provisión solicitada. 

RTA PROINGED: 
Siempre se deberá proveer el analizador de red modelo CVM B150 con módulo data 

Logger, el cual deberá integrarse al sistema de seguimiento de los parques solares de 

PROINGED. 

CONSULTA N°3  ¿Existe documentación técnica complementaria al pliego disponible para 
los oferentes? Por ejemplo: 
○​ Estudio preliminar de suelos. 
○​ Estudio básico de implantación de la planta fotovoltaica 
○​ Indicación de posibles puntos de suministro en los sitios 
○​ Información sobre la cercanía a redes de media tensión para la conexión con la 

distribuidora local 
○​ Demarcación del terreno disponible para uso 
○​ Planos georreferenciados (archivo .kmz, entre otros) 

RTA PROINGED: 
○​ Estudio preliminar de suelos: Se adjunta 
○​ Estudio básico de implantación de la planta fotovoltaica: Deben proponerlo en la oferta 
○​ Indicación de posibles puntos de suministro en los sitios: Se verificarán en la visita a los 

predios. 
○​ Información sobre la cercanía a redes de media tensión para la conexión con la 

distribuidora local: Se verificarán en la visita a los predios. 
○​ Demarcación del terreno disponible para uso: Se adjunta .KMZ 
○​ Planos georreferenciados (archivo .kmz, entre otros): Se adjunta. 
 
CONSULTA N°4 ¿Cuánta potencia en CA es solicitada en cada sitio? Esto debido a que la 
potencia requerida en las tablas de los sitios está expresada en kWp, sin embargo, no 
detallan cuanta potencia puntual piden inyectar a la red en CA 

RTA PROINGED: 
En CA se solicita la misma potencia que la expresada en el ANEXO I. 

CONSULTA N°5 ¿Hay método para extracción de agua con respecto al tanque de limpieza 

en cada predio? 



 
RTA PROINGED: 

El tanque de limpieza no precisa la extracción de agua. La provisión de agua queda por 

cuenta de la cooperativa que realizará el mantenimiento. 

CONSULTA N°6 Para el predio de Alberti: ¿Hay hoja de datos de los paneles a utilizar? 

¿Cuántos de esos paneles Rene Solar hay? ¿Se debe completar la instalación fotovoltaica 

con estos paneles?  

RTA PROINGED: 

No se deberá completar la instalación con nuevos paneles. La cantidad de paneles 

almacenados es mayor que la potencia solicitada. Se adjunta ficha técnica de los paneles 

solares 

CONSULTA N°7 ¿Los paneles de Rene Solar cuentan con estructuras de soporte? 

RTA PROINGED: 

No, se deberá proveer las estructuras para su instalación. 

CONSULTA N°8 ¿En dónde se encuentran los puntos de conexión en cada predio? ¿Con 

qué tensión se vinculan? 

RTA PROINGED: 

Los puntos de conexión se encuentran linderos a los predios. En las visitas se podrá 

verificar la distancia. La conexión será en 13,2kV. 

CONSULTA N°9 ¿Cuentan con planos altimétricos para cada sitio y/o anexos de 

especificaciones técnicas para cada parque? 

RTA PROINGED: 

La altimetría se entrega con los estudios de suelo adjuntos a esta circular. Las 

especificaciones técnicas de las instalaciones forman parte del pliego licitatorio. 

CONSULTA N°10 ¿Existe alguna limitación respecto del espacio? 

RTA PROINGED: 

El cerco perimetral de cada predio está definido en el Anexo II inciso 3.2.12.5 



 
CONSULTA N°11 ¿Se permitirá el uso de paneles de menor potencia a 500 Wp, por 

ejemplo, paneles de 435 W? 

RTA PROINGED: 

No, sólo se admitirá la provisión de paneles con potencias mayores a 500Wp 

CONSULTA N°12 ¿Para los transformadores BT/MT, qué relación de transformación se 

requiere en cada parque? 

RTA PROINGED: 
MT/BT 

DYn 

TRIANGULO / ESTRELLA PUESTA A TIERRA 

13,2 / 0,4 kV 

CONSULTA N°13 ¿Qué potencia nominal mínima para el transformador, se solicita para 

cada parque solar? 

RTA PROINGED: 

●​ Pipinas 300 kVA 
●​ 16 de Julio 300 kVA 

●​ Alberti es Provisto 

●​ San Cayetano 500 kVA 

●​ Pehuen Co 1250 kVA 

CONSULTA N°14 Según el Artículo Nº 7 del Pliego de Condiciones Particulares: "Los 

Oferentes deberán presentar toda la documentación requerida en formato digital. Las 

presentaciones deberán estar suscritas con firma digital por representante del Oferente". 

Dado que la aplicación de una (1) sola firma digital en un archivo PDF lo bloquea 

permanentemente mediante el uso programas como Adobe Acrobat PRO, impidiendo su 

posterior modificación, solicitamos saber si es necesario aplicar la firma electrónica en todas 

las páginas del archivo PDF o alcanza con la aplicación de la firma electrónica en un sola 

página de los PDFs que se deben presentar. 

RTA PROINGED: 

La documentación presentada deberá estar suscripta por el representante del oferente en 

todas sus hojas.  



 
 

 

La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y  
Particulares de la LICITACIÓN PROINGED 03/2025.- 
 


